
广西物流职业技术学院物流交通学院2号实训楼
用电线路改造项目采购要求


一、需求一览表
	需求一览表

	项号
	服务名称
	数量
	服务内容

	1
	物流交通学院2号实训楼用电线路改造项目
	1项
	[bookmark: _GoBack]用电线路改造，其中包括2号实训楼一层，二层。采购数量以实际为准，预算金额：131644 元（详见采购清单）。

	服务要求
	1、供应商中标后5日内根据采购清单提供相关货物并运送到指定地点完成货物的交付使用，并于中标后12个工作日前安装验收完毕。所提供的货物需保质保量，对于不合格的货物无条件进行更换。
2、付款方式：验收合格后，成交供应商开具合同总金额的增值税专用发票（13%税率）给采购人，采购人收到发票审核无误后在30个工作日内向成交供应商支付至合同总价款的100%。
3、报价要求：贵单位报价包含采购清单内的所有货物及服务，包括且不限于要求中涉及业务开展所需的外业补助费、交通费、住宿费、误餐费、差旅费、资料收集费、相关协调工作、利润及税金等费用，甲方不另行支付任何费用。采购控制价为13.1644万元，高于该价格的报价函被确认为无效报价。





二、采购清单

	序号
	项目
	数量
	型号
（规格）
	单位
	下料
数量
	单位
	参考材料图样 

	1
	▲220V电路改造（含地线）
	1032
	BVR多股
	米
	1032
	米
	
[image: 微信图片_20231121194137]



	2
	▲380V电路改造
	500
	BVR多股
	米
	500
	米
	[image: 微信图片_20231121195004]

	3
	▲明装5孔插座
	200
	86型86mm*86mm
	个
	200
	个
	[image: 微信图片_20231121195051]

	4
	▲明装漏电断路器（开关）
	50
	NXBLE-63Y
	个
	50
	个
	[image: 微信图片_20231123151209]

	1、以上数据含2号实训楼电路改造主材及辅材。本项货物若实际工程量小于或大于采购数量，按照实际工程量与成交单价进行结算，实际工程量以验收时实地测量或图纸测算所得为准。属于隐蔽工程的在隐蔽前，成交供应商须通知采购方等相关部门进行签证，否则不予结算。
2、报价须按实际走线米数计算，开关插座按个数算。  
3、报价须含电线电缆、开关插座、辅料安装和13%增值税。                                                                                                                                                     4、电线电缆为电缆多股铜芯线，质保10年。                                                                                                                                                                    

	1、合同签订期：自中标通知书发出之日起 7 日历日内。
2、交付使用时间：供应商中标后5日内完成货物的交付，并于中标后12个工作日安装验收完毕。
3、交货地点：广西贵港市（采购人指定地点）。
4、交货方式：现场交货。
5、保证提供全新产品，产品符合国家有关认证标准及安全规定，并出具检验合格证明；保证所有提供的产品正常使用，并能通过采购人的项目验收。                                                                               
6、报价已包含电线电缆，开关插座及辅料和货物、配件、运输、安装、人工的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用。
7、项目验收合格后7天内出现质量问题、质量故障，供货商必须在24小时内到达现场并处理故障，保证用户的正常使用。 
★8、提供项目供货及服务方案，准确理解本项目的货物特点、采购范围；完全把握本项目的技术重点、难点和要点；提出完整可行的供货及服务方案、进度控制和后续服务措施。
★9、提供售后服务方案，满足采购文件要求，且故障响应时间优于采购文件要求，有该项目详细的售后服务方案，有详细的售后服务流程、响应时间及质保期，针对本项目提供专门的售后服务支持，有具体的售后服务支持人员，能提供快速的售后服务响应。
10、标注“▲”号为核心产品，提供核心产品生产厂家具有的CE认证 、LVD检测报告、全国工业产品生产许可证、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书复印件，原件备查。
★11、为保证所投货物的质量，所投货物的技术参数、规格尺寸及服务均不允许负偏离，必须全部满足。 
12、标注“★”号条款和技术参数要求，中标供应商必须全部满足，缺一不可，否则拒签合同。




三、技术参数要求

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	面料颜色
	采购内容及要求

	
	
	
	
	
	技术参数

	1
	▲2.5mm²电线电缆
	1032
	米
	红蓝
	1.名称：电线电缆

	
	
	
	
	
	2.型号：BVR2.5mm²

	
	
	
	
	
	3.导体最少根数（根）19

	
	
	
	
	
	4.导体单丝最大直径≤0.41mm

	
	
	
	
	
	5.绝缘厚度≥0.8mm

	
	
	
	
	
	6.绝缘最薄点厚度≥0.62mm

	
	
	
	
	
	7.电线最大外径≤4.1mm

	
	
	
	
	
	★8.导体电阻≤7.41（20C°）Ω/KM

	
	
	
	
	
	★9.耐电压测试2.5kv/5min(不击穿)

	
	
	
	
	
	★10.绝缘电阻（70C°）≥0.010MΩ.KM

	
	
	
	
	
	11.印刷标志及耐擦，字迹清晰，耐擦

	
	
	
	
	
	12.印字首尾距离≤275mm

	
	
	
	
	
	★13.外观质量:平整，均匀

	
	
	
	
	
	★14.绝缘老化前抗张程度（N/mm²）≥12.5

	
	
	
	
	
	★15.绝缘老化前断裂伸长率%≥125

	
	
	
	
	
	★16.符合JB/T8734--2016标准

	
	
	
	
	
	17.提供检测报告复印件。

	2
	▲6mm²电线电缆
	500

	米
	黑
	1.名称：电线电缆

	
	
	
	
	
	2.型号：BVR 6mm²

	
	
	
	
	
	3.导体最少根数（根）19

	
	
	
	
	
	4.导体单丝最大直径≤0.64mm

	
	
	
	
	
	5.绝缘厚度≥0.8mm

	
	
	
	
	
	6.绝缘最薄点厚度≥0.62mm

	
	
	
	
	
	7.电线最大外径≤5.3mm

	
	
	
	
	
	★8.导体电阻≤3.08（20C°）Ω/KM

	
	
	
	
	
	★9.耐电压测试2.5kv/5min(不击穿)

	
	
	
	
	
	★10.绝缘电阻（70C°）≥0.0068MΩ.KM

	
	
	
	
	
	11.印刷标志及耐擦，字迹清晰，耐擦

	
	
	
	
	
	12.印字首尾距离≤275mm

	
	
	
	
	
	13.外观质量：平整，色匀

	
	
	
	
	
	★14.绝缘老化前抗张程度（N/mm²）≥12.5

	
	
	
	
	
	★15.绝缘老化前断裂伸长率%≥125

	
	
	
	
	
	★16.符合JB/T8734--2016标准

	
	
	
	
	
	17.提供检测报告复印件。

	3
	86型明装5孔插座
	200
	个
	白
	1.规格：86mm*86mm

	
	
	
	
	
	★2.孔位数：5孔

	
	
	
	
	
	★3.额定电流：10A

	
	
	
	
	
	★4.额定功率2500W

	
	
	
	
	
	★5.产品材料：高质量PC

	
	
	
	
	
	接线端子：圆弧式U形

	
	
	
	
	
	接线空间：能同时接两根4平方导线

	4
	漏电断路器（开关）
	50
	个
	白/蓝色
	1.规格：131x80x85mm

	
	
	
	
	
	★2.电流：16A～63A

	
	
	
	
	
	★3.工作电压:230V

	
	
	
	
	
	★4.极数：1P+N

	
	
	
	
	
	★5.保护功能：漏电、短路、过载

	
	
	
	
	
	6.额定短路分段能力：4500A
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